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ATTESTATION DE 
 

CONFORMITE SANITAIRE 
 

conformément à l’arrêté du 29 mai modifié 
et à la circulaire du Ministère de la Santé 

Direction Générale de la Santé 
DGS/SD7A n. 571 du 25 novembre 2002 

 

 

 
Realisé par EUROFINS  

(Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé publique) 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
COPIE DE LA VERSION ORIGINALE 

 



 
 
 
 
Laboratoire EUROFINS - Expertises Environnementales 
 54521 - Maxéville Cedex  (F) 
 
 
Coordonnées du demandeur AMETHYS 
 36, rue du Luyot 
 59113 - Seclin - (France) 
 
 
Nom de l’accessoire représentatif Appareil anti-tartre NEW ARA 
  Modèle 2002 - 3/4” 
 
 
N° de dossier attribué par le laboratoire 19 ACC NY 180 
 
 
Date de réalisation des essais d’inertie 
selon la norme XP P41-280  du 24 juin au 08 juillet 2019 
 
 
COMMENTAIRES 
 
Les essais d’inertie réalisés n’ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont  
conformes aux exigences de la circulaire DGS/SD7A 2002 n. 571 du 25 novembre 2002. 
Cette attestation ne préjuge en rien de l’effficacité du système. 
 
 
Famille d’accessoires couverte par l’ACS : 
 
APPAREILS ANTI-TARTRE NEW ARA  -  Références (2 articles) 
 
Appareil anti-tartre NEW ARA  -  modèle 2002  -  3/4”     
Appareil anti-tartre NEW ARA  -  modèle 2012  -     2” 
 
 
Attestation délivrée par :     Clémence Tafforeau       Chef de Service 
 
 
 
Date de délivrance 08 juillet 2019 
Date d’expiration 08 juillet 2024 


