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CERTIFICATO  DI 
 

CONFORMITÁ  SANITARIA 
 

in conformità al decreto del 29 maggio modificato  
ed alla circolare del Ministero della Salute 

Direzione Generale della Salute 
DGS/SD7A n. 571 del 25 novembre 2002 

 

 

 
Realizzato da EUROFINS  

(Laboratorio abilitato dal Ministero responsabile della salute pubblica) 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
TRADUZIONE DELL’ORIGINALE IN FRANCESE 

 



 
 
 
 
Laboratorio EUROFINS - Expertises Environnementales 
 54521 - Maxéville Cedex  (F) 
 
 
Dati Richiedente AMETHYS 
 36, rue du Luyot 
 59113 - Seclin - (Francia) 
 
 
Nome dell’accessorio rappresentativo Apparecchio anticalcare NEW ARA 
  Modello 2002 - 3/4” 
 
 
N° rif.to del laboratorio 19 ACC NY 180 
 
 
Data di realizzazione dei tests d’inerzia 
secondo la norma XP P41-280 dal 24 giugno al 8 luglio 2019 
 
 
COMMENTI 
 
I test d’inerzia realizzati non hanno fatto comparire alcuna anomalia. I risultati sono  
conformi alle esigenze della circolare DGS/SD7A 2002 n. 571 del 25 novembre 2002. 
Questa attestazione non pregiudica nulla sull’efficacia del sistema. 
 
 
Famiglia di accessori coperti da questo certificato: 
 
APPARECCHI ANTICALCARE NEW ARA   -  Riferimenti (2 articoli) 
 
Apparecchio NEW ARA  -  modello 2002  -  3/4”     
Apparecchio NEW ARA  -  modello 2012  -     2” 
 
 
Attestazione consegnata da :     Clémence Tafforeau       Capo Dipartimento 
 
 
 
Data di consegna 8 Luglio 2019 
Data di scadenza 8 Luglio 2024 


